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1 Veranlassung 
Im Jahr 2004 wurden die Planungen für eine umweltgerechte Ver- und Entsorgung der Mann-
heimer und Oberzalimhütte durchgeführt. Diese von der DBU geförderte Maßnahme beinhaltete 
die Betrachtung der Situation der Energie- und Wasserversorgung sowie der Abwasserreini-
gung. Der Schlussbericht zur Planungsphase wurde mit dem DAV München, der Sektion und 
dem Hüttenwirt in der Saison 2004 abgestimmt. Die abschließenden Änderungen wurden in den 
Endbericht eingearbeitet und im Februar 2005 konnte der Bericht über diesen ersten Schritt der 
DBU übersendet werden. Dieser Schlussbericht war gleichzeitig Grundlage für die Beantragung 
von Fördermitteln für die Umsetzung der im Bericht herausgearbeiteten Vorzugsvarianten im 
Hinblick auf Energieversorgung und Abwasserentsorgung. 

Während der internen Abstimmungen im DAV Mannheim wurde immer deutlicher, dass es sinn-
voll ist, im Zuge eines Umbaus der Ver- und Entsorgung die Situation der Sozial- und Aufent-
haltsräume des Personals und die Situation der Sanitäreinrichtungen zu verbessern sowie Be-
lange des Brandschutzes und ähnliches zu berücksichtigen. Die Saison 2005 wurde dazu ge-
nutzt, Entwürfe für einen Anbau zu erstellen und abzustimmen. 

In dieser Zeit wurde, bedingt durch die Verschlechterung der Wasserqualität, die Erneuerung 
der Wasserfassung der Oberzalimhütte kurzfristig zwingend notwendig. Diese Maßnahme wur-
de bei der DBU zur Förderung formlos beantragt und schnell bewilligt, so dass hier die Bau-
maßnahme im Juli 2005 beauftragt und durchgeführt werden konnte. Die Firma OtterWasser 
GmbH hat die Baumaßnahme vor Ort begleitet und diesen Bericht erstellt. 

Die Sanierung der Wasserversorgung der Oberzalimhütte ist Gegenstand dieses 
Schlussberichtes. 

2 Vorliegende Unterlagen 
Von der bestehenden Wasserfassung lagen keine Unterlagen vor, so dass die Behälter und 
Leitungen vor Ort begutachtet werden mussten. 

Aus Gesprächen mit Ortskundigen konnte nicht ermittelt werden, ob es sich hierbei um eine 
herkömmliche Quelle handelt, oder ob lediglich gespeichertes Oberflächenwasser oder auch 
Schmelzwasser die Wasseraustrittsstellen speist. 

Weiterhin ist bekannt, dass selbst im sehr niederschlagsarmen Sommer 2003 ausreichend 
Wasser zur Verfügung stand.  

3 Ist-Zustand  
Die Wasserfassung liegt ca. 100 Höhenmeter oberhalb der Oberzalimhütte. Die Höhendifferenz 
ist ausreichend um die Versorgung der Hütte ohne Druckerhöhungsstation zu ermöglichen.  

Es wurde an 3 Stellen Wasser gefasst, wobei diese Entnahmestellen nicht ordnungsgemäß 
gefasst waren. Die Fassung bestand lediglich aus einer in den Hang eingebrachte 
Druckrohrleitung, die das aufgefangene Wasser in einen 5m unterhalb der Fassungen 
gelegenen Zwischenbehälter geleitet haben.  

Von diesem Zwischenbehälter wurde das Wasser zum einen über einen weiteren 
Zwischenbehälter mit einem Fassungsvermögen von ca. 2 m³, ungefähr 10 m oberhalb der 
Hütte und an eine Viehtränke sowie zur benachbarten Alm geleitet.  
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Folgende Sanierungen mussten durchgeführt werden: 

- Wasserfassungen mussten erneuert und ordnungsgemäß gefasst werden. 

- Der 1 Zwischenbehälter muss gegen Eintritt von Oberflächenwasser und Tieren 
abgedichtet werden. 

- Das Gebiet der Wasserfassung muss durch einen Zaun geschützt werden, wenn 
Weidevieh im Gebiet sind 

- In der Hütte muss eine UV-Anlage eingebaut werden.  

 

Die folgenden Bilder zeigen den Stand der Anlage vor der Sanierungsmaßnahme: 

 

 
Bild 1: Einzugsgebiet Wasserfassung 

 



 DAV Sektion Mannheim   

 Sanierung Wasserfassung Oberzalimhütte Seite 3 von 8 

 

 
Bild 2: 1. Zwischenbehälter Bild 3: Einzelwasserfassung 

4 Ausführung der Maßnahmen  
Mit den Vorarlberger Illwerken AG konnte ein geeigneter Partner für die Baumaßnahme 
gefunden werden.  

 

Die bestehenden Fassungen wurden durch die Vorarlberger Illwerke begutachtet und anhand 
der Handskizze saniert.  

 

Es wurden insgesamt 4 wasserführende Stellen im 
Hang aufgefunden. Hiervon wurden lediglich drei 
gefasst und in den ersten Behälter geführt, da 
derzeit ausreichend Wasser durch diese drei 
Fassungen gesammelt werden kann. Es wurde 
allerdings im 1. Zwischenbehälter bereits eine 4. 
Rohreinführung vorgesehen.  

Der Auslass aus dem Zwischenbehälter wurde 
beibehalten, genauso wie die abgehende 
Rohrleitung.  

 

 

 

 
Bild 4: Handskizze für die Sanierung der Wasserfassungen 
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Die bestehenden wasserführenden Stellen im 
Hang wurden freigelegt, mit Ton abgedichtet und 
mit einer Kiesschüttung umgeben. Gegen das 
Eindringen von Tieren in die Entnahmestellen 
wurden Froschklappen angebracht. Die 
Rohrleitungen wurden an einzelnen 
Entnahmestellen angepasst und mit dem 
Zwischenbehälter verbunden. 

 

 

 
Bild 5: Freilegen der wasserführenden Stellen Bild 6: Abdichtung mit Ton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bild 7: Abdichtung mit Ton  Bild 8: Vorbereitung der Kiesfüllung 
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Bild 9: Kiesschüttung um die Fassung  Bild 10: Fertig gestellte Fassung 

 

 

 

 
Bild 11: 1. Zwischenbehälter mit neuen Anschlüssen   Bild 12: Montage der neuen Behälterabdeckung 
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Der 2. Zwischenbehälter wird als 
Bestand beibehalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 13: 2. Zwischenbehälter, Bestand 

 

In der Hütte wurde die nicht mehr funktionsfähige alte UV-Entkeimungsanlage gegen eine neue 
Anlage (inklusive Filteranlage) in das bestehende Hausversorgungsnetz eingebaut.  

Weiterhin wird in jedem Jahr, wenn der Almbetrieb im späten Sommer beginnt, ein mobiler 
Zaun um die Wasserfassungen errichtet. Wegen der Hanglage und der hohen Schneelast, 
muss dieser Zaun im Winter wieder entfernt werden. 
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5 Erfahrungen 
Nach dem Bescheid über die nicht ausreichende Wasserqualität der Behörde musste schnell 
reagiert werden. Hierbei war es hilfreich bereits bestehende Kontakte zu den Vorarlbarger 
Illwerken zu nutzen, was die schnelle fachliche Bearbeitung förderte. 

Weiterhin war es hilfreich, sehr gute und freundschaftliche Kontakte zur Alpgemeinschaft zu 
haben. Der Obmann und ein weiteres Mitglied der Alpgemeinschaft haben tatkräftig 
mitgeholfen, da das Wetter drohte umzuschlagen und somit die Sanierung der Wasserfassung 
aus Zeitgründen in Frage stand.  

Die schnelle Finanzierung einer solchen Maßnahme ist für die Eigentümer Sektionen des 
Alpenvereines manchmal nicht einfach zu meistern. Zum einen sitzen sie oftmals ortsfern, zum 
anderen sind in den Sektionen hauptsächlich ehrenamtliche Mitarbeiter mit der Organisation 
rund um die Hütte beschäftigt. Hier war die formlose Antragstellung zur Förderung der 
Maßnahme bei der Deutschen Bundesstiftung Umwelt und die schnelle Bewilligung der 
beantragten Gelder eine gute Ausgangsbasis für die zeitnahe Sanierung der Wasserfassung.  

Nach der erfolgten Sanierung konnte im Herbst 2005 die gute Wasserqualität wieder hergestellt 
werden. Eine Analyse der Wasserqualität hat dies bestätigt.  
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6 Anlage 
Artikel Alpen im Quadrat 

Vortrag Benediktbeuern 

Überwachungsprotokoll
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